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Installationshinweis

Wir bedanken uns fir Ihr Verstandnis, dass wir aus umweltpolitischen Griinden nicht jedem Geréat eine
Installations-CD beilegen. Sie haben jedoch die Mdglichkeit, alle relevanten Informationen und
Softwareprodukte von unserer Homepage (www.esters.de) herunterzuladen.

Zur Inbetriebnahme der Gerate missen die in der Checkliste aufgefiihrten Punkte erfiillt sein.

O Notebook/PC

O Mini-USB-Kabel
Zur Konfiguration des Gerates wird ein Mini-USB-Kabel bendtigt.
O Konfigurationssoftware Esters Energy Efficiency und Device Manager (E3DM)

Download und Installation der aktuellen Konfigurationssoftware E3DM unter
Download >> Software (www.esters.de/download/sw000.shtml).

Bitte priifen Sie, ob Ihr Notebook/PC die Systemvoraussetzungen fir die Installation erfillt und
folgen Sie den Installationshinweisen unter
Download >> Software (www.esters.de/download/sw000.shtml).

O Gebrauchsanweisung Konfigurationssoftware

Download der Gebrauchsanleitung fir die Konfigurationssoftware E3DM unter
Download>> Gebrauchsanleitung A-Z (www.esters.de/download/mi001.shtml).

O Geratespezifische Gebrauchsanweisung

Download der geratespezifischen Gebrauchsanleitung unter Download
>> Gebrauchsanleitung A-Z (www.esters.de/download/mi001.shtml).

Die Bezeichnung der Geradtebaureihe kann dem Typenschild entnommen werden.
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