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Installationshinweis

Wir bedanken uns fir Ihr Verstandnis, dass wir aus umweltpolitischen Griinden nicht jedem Geréat eine
Installations-CD beilegen. Sie haben jedoch die Mdglichkeit, alle relevanten Informationen und
Softwareprodukte von unserer Homepage (www.esters.de) herunterzuladen.

Zur Inbetriebnahme der Gerate missen die in der Checkliste aufgefiihrten Punkte erfiillt sein.

O Notebook/PC

O Mini-USB-Kabel
Zur Konfiguration des Gerates wird ein Mini-USB-Kabel bendtigt.
O Konfigurationssoftware Esters Energy Efficiency und Device Manager (E3DM)

Download und Installation der aktuellen Konfigurationssoftware E3DM unter
Download >> Software (www.esters.de/download/sw000.shtml).

Bitte priifen Sie, ob Ihr Notebook/PC die Systemvoraussetzungen fir die Installation erfillt und
folgen Sie den Installationshinweisen unter
Download >> Software (www.esters.de/download/sw000.shtml).

O Gebrauchsanweisung Konfigurationssoftware

Download der Gebrauchsanleitung fir die Konfigurationssoftware E3DM unter
Download>> Gebrauchsanleitung A-Z (www.esters.de/download/mi001.shtml).

O Geratespezifische Gebrauchsanweisung

Download der geratespezifischen Gebrauchsanleitung unter Download
>> Gebrauchsanleitung A-Z (www.esters.de/download/mi001.shtml).

Die Bezeichnung der Geradtebaureihe kann dem Typenschild entnommen werden.
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Tabelle: Geratecode

Code - Tabelle GDR 1404

EJ/TERJ
ELETTRODIS

Type : GDR1404 - -0000
Serial : 1108 A 1234

Max. amb. Temp. :55°C

Input rated Voltage :24 V/DC =

Tolerance :+3VIDC
Input rated Current : 1,25 A max.
Power : 30 VA max.

Max. Input Interface : 30 V/DC respedt to =

Protection class : 1IP20 C €
FOR USE IN POLLUTION DEGREE 2 ENVIROMENT

Beispieltype
NS
S/ TS €
S § /8 &/ S N N
N o"é\ &c‘}‘ @&0 &SRS S & S
SRS E RSN L N
coge 1 23 a5 8|7 8|9 10 1 1213 14 15 16
0001 AE | AE | AE | AE RS | RS
0009 AE @ AE | AE  AE AA RS RS
001D AE | AE | AE | AE AA | AA |DEA | DEA RS | RS
00292 | AE  AE | AE AE AA RS RS
0041 AE | IE | AE | AE RS | RS
0049 AE IE | AE  AE AA RS RS
005D AE | IE | AE | AE AA | AA |DEA | DEA RS | RS
00692  AE IE | AE AE AA RS RS
0201 |AE" | AE RS | RS
0209 | AE" AE AA RS RS
0241 AE"Y | IE RS | RS
0249 | AEY IE AA RS RS
0809 AE | AE | AE | AE | AE | AE AA RS | RS
08292 A AE  AE | AE AE | AE AE AA RS RS
0849 AE | IE | AE | AE | AE | AE AA RS | RS
084D | AE  IE | AE AE | AE  AE AA DEA RS RS
08692 | AE | IE | AE | AE | AE | AE AA RS | RS
086D2  AE IE | AE @ AE | AE  AE AA DEA RS RS
1809 AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AA RS | RS
18292 | AE  AE | AE  AE | AE AE AE AE | AA RS RS
1849 AE | IE | AE | AE | AE  AE | AE | AE | AA RS | RS
184D | AE IE | AE  AE | AE  AE AE AE | AA DEA RS RS
18692 | AE | IE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AA RS | RS
186D? | AE IE | AE AE A AE AE AE AE | AA DEA RS RS
1) wahlweise Temperatur oder Druck
2) Gasanalyse
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AE Analog-Eingang IE Impuls-Eingang
GD 300, GD 300/500| * oder
oo HB 300* | | [HB300&)]
~1-" PVC - Kabel p[EHE
: 2x0,5.mm_2; s |Olel
0(4)..20 mA 4.20mA, 2-L | 0(4).20 mA, 3-L max. 1 kHz, || gesghimt oy [Ale
Eingangswiderstand Pulsweite >5ms, | L1 £ 1=
100 Ohm 2-Leiter 3-Leiter max. 20 V/DC 4]5l6 @ +24V DC| 3 L
Mess- Mess- SC 300 Shield |3 1"
umformer umformer ! — !
SC 310, 1 Q !
. SC310c = !
L 4 1Y |- U 3]2]1 PVC-Kabel |__|_|!
3x0,75mmz; <+__[__1
Us+ |E [L Ust| |E L |Us+| [E |L Ust |E |L |Ue+ E |x gesgg(i)rmt; Ust [E |1
< m
[c[B[A] | [cIBlA| | [c]B]A| | [cIB[A] | [C[B[A] C[BJA
Verdrahtungsempfehlung: Vorzugsweise 0,5 mm?, max. 0,75 mm?
oo oo o2 22222
.J.CBACBAJ_l.CBACBAJ_l.CBACBAJ_l.CBACBAJ_.
Sensoranschluss 2|0I2|1I2|2 2|3|2|4|2|5 2|e|2|7|2|s 2|9|3|0|3|1 3|2|3|3|3,|4 3|5|3|6|3|7 3|8|3|9|4|0 4|1|4|2|4|3 IE Impuls-Eingang
Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 Port 7 Port 8
Us+ » ~23V/DC, GD-100,

LRM

o IEA 173003m & | T .

r-
1
X 2x0,5mm?
)

1704328um’RA] @ L=
EGasfluss Joio
@ [2]3]4

Us+ |[E |1

GDR 1404
ND Mengenumwerter C|B|A

24 VD
a5 E ron? |=I~on1? Fl’ort1|1 Port12 | Port13 | Port14 | Port15 | Port 16

= ST O T N
1]2[3[4]5[6]7[8]9[10[11][12]13[14]15[16]17]18]19
B AIB AIBABA

AN AN AN NN A AN NN AN NN,

Verdrahtungsempfehlung: Vorzugsweise 1 mm?, max. 1,5 mm?

\é%rasr?{,%‘;g%' AA Analog - Ausgang DEA Digital - Eingang RS Relais - Ausgang
24 V/DC K1 K2
+ - L Port X | Port X Port X | Port X Port 15 | Port 16
| | | | | | | | | | | |
B|A|B|A B|A|[B]A 16[1718[19
$ - L + - + - LJd
0(4)..20 mA, I N
24 V/DC 3 V/DC | Birde max. 500 Ohm 30V/DC, 1A
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