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EG — Baumusterpriifbescheinigung

Product Service

Geréate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen — Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

TPS 13 ATEX 14689 003 X

Gerat: Gasdurchflussmesser: Typen GD300EX und GD500EX
Hersteller: Esters Elektronik GmbH
Anschrift; Otto-Hahn-Stralte 2; D-63110 Rodgau

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuléssige'n Ausfuhrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

TUV SUD Product Service GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0123 nach Artikel 9
der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaft vom 23. Marz 1994 (94/9/EG)
die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die
Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungs-gemafien
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemanl Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht 713025673 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfallt durch
Ubereinstimmung mit:

EN 60079-0:2009 EN 60079-7:2007

EN 60079-11:2012 EN 60079-18:2009 EN 60079-26:2007

Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen fur die sichere Anwendung des Geradtes in der Anlage zu dieser
Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des
festgelegten Gerates geman Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie
gelten fur die Herstellung und das in Verkehrbringen dieses Geréates.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gliltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH
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Product Service

(13) Anlage
(14)  EG-Baumusterpriifbescheinigung TPS 13 ATEX 14689 003 X
(15) Beschreibung des Gerates:

Stationare Messung des Gasdurchflusses

Elektrische Daten:

Schutzgrad gemal EN60950:2009 IP65
Umgebungstemperatur -20 bis +45 °C
Gastemperatur bis +80 °C

Anschliisse in Erhéhter Sicherheit Exe (grauer Klemmenblock):
sicherheitstechnische Héchstspannung Um 375V
Versorgungsspannung DC 24 V (+10 %)

(16)  Prufbericht: 713025673

(17)  Besondere Bedingungen:

Es sind fur den Explosionsschutz bescheinigte (ATEX: 94/9/EG) Kabelverschraubungen
einzusetzen, die das Gerat gemaf IP65 abdichten. Es ist aus der Betriebsanleitung oder
aus der Bescheinigung der Verschraubung zu entnehmen, ob das Kabel festverlegt sein
muss und durch eine zusatzliche Kliemmung die Verschraubung vor Zug entlastet sein
muss.
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(18)  Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

durch Normen abgedeckt

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz ' Filderstadt, 17.07.2013

Andreas Pfeil
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Zertifiziervertrag

Grundlage fir die Zertifikatserteilung ist die
Pruf- und Zertifizierordnung von TUV SUD
Product Service.

Mit Erhalt des Zertifikates erkennt der
Zertifikatsinhaber die jeweils gultige Fassung
der Pruf- wund Zertifizierordnung an
(www.tuev-sued.de/ps_regulations) und wird
somit Partner im Zertifiziersystem von
TUV SUD Product Service.

Prinzipielle Voraussetzung fiir die Giiltigkeit
des Zertifikates:

— Gltigkeit der zitierten normativen Prif-
grundlage(n) ist gegeben
und zusatzlich bei Zertifikaten mit Berechti-

gung zur Verwendung eines Prufzeichens
bzw. bei Zertifikaten fiur QM-Systeme:

— Voraussetzungen flr vorschriftsmafiige
Fertigung werden eingehalten.

— Die Fertigungs- bzw. Betriebsstatten wer-
den regelmalfig Gberwacht.

Certification contract

Certification is based on the TUV SUD
Product Service Testing and Certification
Regulations.

On receipt of the certificate the certificate
holder agrees to the current version of the
Testing and Certification Regulations
(www.tuev-sued.de/ps_regulations) and thus
becomes partner in the TUV SUD Product
Service Certification System.

Requirements for the validity of the certifica-
te in principle:

— Validity of the quoted test standard(s)

In addition for certificates with the right to use
a certification mark and for QM certificates:

— Conditions for an adequate manufacturing
are maintained

— Regular surveillance of the facility is per-
formed

Akkreditierungen / Benennungen
Accreditations / notifications

(Status 25.02.2010) /
(as of 2010-02-25)

Deutschland / Germany

Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) /
Equipment and Product Safety Act (GPSG)

Europa / Europe

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG

Richtlinie fiir aktive medizinische Implantate 90/385/EWG
Richtlinie fiir Medizinprodukte 93/42/EWG

Richtlinie fiir In-vitro-Diagnostika 98/79/EG

Richtlinie fiir Gasverbrauchseinrichtungen 90/396/EWG
Richtlinie fiir personliche Schutzausristungen 89/686/EWG
EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Richtlinie fiir Sportboote 94/25/EG + 2003/44/EG

Richtlinie fiir Maschinen 2006/42/EG

Richtlinie fiir Ex-Schutz Gerate 94/9/EG

Low Voltage Directive 2006/95/EC

Toys Directive 2009/48/EC

Directive for Active Implantable Medical Devices 90/385/EEC
Directive for Medical Devices 93/42/EEC

Directive on In Vitro Diagnostic Medical Devices 98/79/EC
Directive for Gas Appliances 90/396/EEC

Directive for Personal Protective Equipment 89/686/EEC
EMC Directive 2004/108/EC

Directive for Recreational Craft 94/25/EC + 2003/44/EC
Directive for Machinery 2006/42/EC

Directive for Ex Safe Equipment 94/9/EC

ENEC Agreement for luminaires and IT equipment

USA

Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL) to 29 CFR
1910.7 by OSHA
Accredited for FDA 510(k) Third Party Review

Conformity Assessment Body to the MRA for Medical
Devices; FDA QSReg Inspecticns, FDA 510(k) Third Party
Review

Asien-Pazifik Region / Asia Pacific

Recognized Certification Body to Electrical Products (Safety)
Regulation; Hong Kong

Konformitdtsbewertungsstelle / Conformity Assessment Body
to the MRA for Medical Devices; Australien / Australia

Konformitatsbewertungsstelle / Conformity Assessment Body
to the MRA for Medical Devices; Neuseeland / New Zealand

Weltweit / Worldwide

NCB im CB-Scheme des IECEE /
NCB in the CB Scheme of IECEE

ExCB im IECEx-Scheme des IECEE /

ExCB in the IECEx Scheme of IECEE

TUV SUD Product Service Mark fiir Produkte / TUV SUD

Product Service Mark for products DAP-ZE-1213.00

Zertifizierung von QMS / Certification of

QMS TGA-ZM-08-93-00

Zertifizierung von QMS gemaR / Certification of QMS according to
(DIN) EN ISO 13485 /1SO 13485

Zertifizierstelle fir Produkte / Certification Body for Products * e-mail ps-zert@tuev-sued.de
Zertifizierstelle fiir Medizinprodukte / Certification Body for Medical Devices * e-mail ZASMAIL@tuev-sued.de
Kundenservice / Clients Services * Phone +49/89/50 08-42 61 * Fax +49/89/50 08-42 30 + e-mail ps-zert@tuev-sued.de




